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Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Nigvre

Contréle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nevers, le 20 juin 2023 MONSIEUR LE MAIRE
CHALAUX

MAIRIE

58140 CHALAUX

J'ai I'honneur de porter i votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur Féchantillon prélevé a la diligence de
I'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L’ARS

CHALAUX
. Type Code Nom
Prélévement 00080307 Prélevé le : lundi 05 juin 2023 a 11h31
Unité de gestion 0062  CHALAUX par: COZIC Jean-Baptiste
Installation UDlI 000435 HUIS BARRAT Type visite : D1
Point de surveillance P 0000000526 HAMEAU DE L'HUIS BARRAT Type deau: T
Localisation exacte =~ M. BENKO rob sous sol Motif : CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION
Commune CHALAUX
: Limites de qualité Références de qualité
Mesures de terrain Résultats
inférieure supérieure inférieure supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de I'eau | 17.2 °C | | | | 2500 |
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 6,1 unité pH | | | 65 | 900 |
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chiore libre 0,67 mg(CI2)1L
Chlore total 0,70 mg(CI2)/L

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : D1B Code SISE de l'analyse : 00082368 Référence laboratoire : LSE2306-35516
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0
Couleur (qualitatif) 0
Odeur (qualitatif) 0
Saveur (qualitatif) o}
Turbidité néphélométrique NFU 0,46 NFU 2,00

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contréle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Niévre 11, rue Pierre Emile Gaspard - Case 49 - 58019 Nevers CEDEX
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Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

PLV : 00080307 page :2

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure  supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de mesure du pH | 20,2 °C | | | | |
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 5,94 unite pH | l | es0 | o000 |
MINERALISATION

Conductivité a 25°C i 104 pSicm | | | 20000 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | | | | o010 |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100mi-MS <1 n/{(100mL 0

Entérocoques /100mI-MS <1 n/(100mL 0

Escherichia coli /4100ml| - MF <1 n/(100mL 0

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contrle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception {art D 1321-104 du Code de ia Santé publique).
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Niévre 11, rue Pierre Emile Gaspard — Case 49 — 58019 Nevers CEDEX
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Direction de la Santé Publique

Unité Territoriale Santé
Environnement de la Nigvre

Conclusion sanitaire ( Préléevement N° : 00080307)

Le PH est inférieur a la référence ré
canalisations et des robinets. L es
conductivité.

INFORMATION DU PUBLIC: fes résultats du contrdle sznitaire doivent étre
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Ni

évre

glementaire de 6.5 unité pH. Il f avorise la dissolution des métaux des
autres paramétres mesurés répondent aux normes de potabilité, excep té la

P/ Le Préfet,
La responsable de 1'unité territoriale
samé-cnvimnncjn de la Nidvre

< =

— ’--
Carolync GOIN

affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publigue).
11, rue Pierre Emile Gaspard — Case 49 — 58019 Nevers CEDEX
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Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

Controle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nevers, le 20 juin 2023

J'ai 'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échan

MONSIEUR LE MAIRE
CHALAUX

MAIRIE

58140 CHALAUX

I'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L’ARS

tillon prélevé a la diligence de

e ~ CHALAUX S i
o Type Code Nom
Prélévement 00080306 Prélevé le : lundi 05 juin 2023 & 10h41
Unité de gestion 0062  CHALAUX par: COZIC Jean-Baptiste
Installation UDI 000439 BOURG Type visite : D1
Point de surveillance P 0000000530 LE BOURG Type d'eau: T
Localisation exacte  salle des fétes rob cuisine Motif : CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION
Commune CHALAUX
. Limites de qualité Références de qualité
Mesures de terrain Résultats q
inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de I'eau | 19,5 °C | | l | 25,00 '
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 63 unité pH | | | 650 | 900 |
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre 0,13 mg(ClI2)/L

Chlore total 0,14 mg(CI2)/L

Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : D1B

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif)
Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU

Code SISE de 'analyse : 00082367

Référence laboratoire : LSE2306-35518

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure
0
0
0
[4]
<0,1 NFU 2,00

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contréle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Niévre

11, rue Pierre Emile Gaspard - Case 49 — 58019 Nevers CEDEX



REPUBLIQUE
FRANCAISE 2
Lk MNgepanhe

poni (=2
Direction de la Santé Publique

Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

PLV : 00080306 page:2

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de mesure du pH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH

MINERALISATION
Conductivité a 25°C

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4)

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Entérocoques /100mi-MS
Escherichia coli /100ml - MF

Résultats

20,5 °C

6,08 unité pH

79 uS/cm

<0,05 mg/L

<1 n/mL
<1 n/mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL
<1 n/{(100mL

Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure  supérieure
| | | |
| | es0 | 900 |
| | 20000 | 110000 |
| | | ot |
0
0
0

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contrble sanitaire doivent &tre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Niévre

)
11, rue Pierre Emile Gaspard — Case 49 — 58019 Nevers CEDEX
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Direction de !a Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

Conclusion sanitaire ( Prélevement N° : 00080306)

Le PH est inférieur a la référence réglementaire de 6.5 unité PH. I f avorise la dissolution des métaux des

canalisations et des robinets. L es autres paramétres mesurés répondent aux normes de potabilité, excep té Ia
conductivité.

P/ Le Préfet,
La responsable de 'unité territoriale
santé-envimnnejul de la Niévre

O m =

Carolyne GOIN

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contréle sanitaire doivent éire affichés dans les mairies dans les 2 Jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE — Unité Territoriale Santé Envi de 1a Nigvre

)
11, rue Pierre Emile Gaspard — Case 49 — 58019 Nevers CEDEX
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Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

Contrdle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nevers, le 20 juin 2023

MONSIEUR LE MAIRE
CHALAUX
MAIRIE

58140 CHALAUX

J'ai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé i la diligence de
I'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L’ARS

CHALAUX

. Type Code Nom
Prélévement 00080302
Unité de gestion 0062 CHALAUX

Installation

Localisation exacte = BACHE BOURG CHALAUX
Commune CHALAUX

TTP 001211 STATION DE TRAITEMENT DU BOURG
Point de surveillance P 0000001474 STATION DU BOURG DE CHALAUX

Prélevé le : lundi 05 juin 2023 4 11h00
par: COZIC Jean-Baptiste
Type visite : P1
Type d'eau: T1
Motif : CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION

Mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre
Chlore total

i Limites de qualité Références de qualité
Résultats
inférieure supérieure inférieure supérieure
14,7 °C | | | | 2500 |
63 unitepH | | | 650 | 900 |

0,18 mg(Ci2)L

0.15 mg(CI2)L ' I ’ ] '

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON {(CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : P1B Code SISE de I'analyse : 00082363 Référence laboratoire : LSE2306-35517

Résultats Limites de qualité Reéférences de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0
Couleur (qualitatif) 4]
Odeur (qualitatif) o]
Saveur (qualitatif) 0
Turbidité néphélométrique NFU 0,18 NFU 2,00

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contréle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Nidvre 11, rue Pierre Emile Gaspard — Case 49 — 58019 Nevers CEDEX
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Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

PLV : 00080302 page:2

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de mesure du pH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH
Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique
MINERALISATION
Chlorures
Conductivité a 25°C
Sulfates
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organique total

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)
Nitrites (en NO2)

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF

Résultats

19,6 °C

5,93 unité pH
1,45 °f
1,80 °f

5,0 mg/L
79 uS/em
3,0 mg/L

0,37 mg(C)/L

<0,05 mg/L
13 mg/L
<0,02 mg/L

<1 n/mL
<1 n/mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL

Limites de qualité

inférieure

Références de qualité
supérieure inférieure  supérieure
6,50 9,00
250,00
200,00 1100,00
250,00
2,00
0,10
50,00
0,10
0
0
0
0

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contrdle sanitaire doivent éire affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réeeption (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Niévre

11, rue Pierre Emile Gaspard - Case 49 — 58019 Nevers CEDEX



PRANCABE QYS
L B s oyt w3
= O

Direction de la Santé Publique

Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00080302)

Le PH est inférieur a la référence réglementaire de 6.5 unité pH. Il f avorise la dissolution des métaux des

canalisations et des robinets. L es autres paramétres mesurés répondent aux normes de potabilité, excep té la
conductivité.

P/ Le Préfet,
La responsable de 'unité territoriale

santé-environnemopt de la Nidvre
_J\L}-& i
C A

Carolyne GOIN

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contréle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans tes 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de Ia Niévre

11, rue Pierre Emile Gaspard ~ Case 49 — 58019 Nevers CEDEX
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Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

Contrdle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nevers, le 20 juin 2023 MONSIEUR LE MAIRE
CHALAUX

MAIRIE

58140 CHALAUX

J'ai I'honneur de porter & votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé a la diligence de
I'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L'ARS

- o e CHALAUX
R Type Code Nom
Prélévement 00080301 Prélevé le : lundi 05 juin 2023 a 11h19
Unité de gestion 0062  CHALAUX par: COZIC Jean-Baptiste
Installation TTP 001210  STATION DE TRAITEMENT HUIS BARRAT Type visite : P1
Point de surveillance P 0000001473 STATION DE HUIS BARRAT Type d'eau: T1
Localisation exacte = BACHE HUIS BARRAT Motif : CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION
Commune CHALAUX
: Limites de qualité Références de qualité
Mesures de terrain Résultats q
inférieure supérieure inférieure supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau | 18,1 °C | | | | 25,00 |
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 6.2 unite pH | I | 65 | 00 |
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chilore libre 0,19 ma(Ci2)L ‘
Chlore total 0,27 mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type def'analyse : P1B Code SISE de l'analyse : 00082362 Référence laboratoire : LSE2306-35515
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0
Couleur (qualitatif) 0
Odeur (qualitatif) 0
Saveur (qualitatif) 0
Turbidité néphélométrique NFU 0,35 NFU 2,00

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du controle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception {art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Niévre 11, rue Pierre Emile Gaspard ~ Case 49 — 58019 Nevers CEDEX



:t’
PUBLIQUE
PANGASE A
Lew

S ipipenniie

3 o
Frarcin e

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

PLV : 00080301 page:2

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de mesure du pH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH
Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique
MINERALISATION
Chlorures
Conductivité a 25°C
Sulfates
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organique total

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)
Nitrites (en NO2)

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables 4 22°-68h
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Bact. et spores sulfito-rédu./100mi
Entérocoques /100mI-MS
Escherichia coli /100ml - MF

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contrdle sanitaire doivent &tre

Résultats

20,0 °C

6,25 unité pH
2,50 °f
2,46 °f

5,5 mg/L
100 pS/cm
2,7 mg/L

0,63 mg(C)/L

<0,05 mg/L
10 mg/L
<0,02 mg/L

<1 n/mL
<1 n/mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL

ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Nigvre

Limites de qualité

inférieure

Références de qualité
supérieure inférieure  supérieure
6,50 9,00
250,00
200,00 1100,00
250,00
| 200
0,10
50,00
0,10
0
0
0
0

affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publigue).

11, rue Pierre Emile Gaspard - Case 49 — 58019 Nevers CEDEX
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Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00080301)

Le PH est inférieur a la référence réglementaire de 6.5 unité pH. Il f avorise la dissolution des métaux des
canalisations et des robinets. L es autres paramétres mesurés répondent aux normes de potabilité, excep té la
conductivité.

P/ Le Préfet,
La responsable de l'unité territoriale
sanlé-environncmjat de la Nigvre

Carolyne GOIN

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contréle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de 1a Nidvre 11, rue Pierre Emile Gaspard — Case 49 - 58019 Nevers CEDEX
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Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

Nevers, le 20 juin 2023

J'ai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé a la diligence de

Controdle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE MAIRE
CHALAUX

MAIRIE

58140 CHALAUX

I'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

CHALAUX
. Type Code Nom
Prélévement 00080308 Prélevé le : lundi 05 juin 2023 & 11h52
Unité de gestion 0062  CHALAUX par: COZIC Jean-Baptiste
installation TTP 001209  STATION DE TRAITEMENT DU MEIX Type visite : D1
Point de surveillance P 0000001472 STATION DU MEIX CHALAUX Type d'eau: T1
Localisation exacte = BACHE DU MEIX Motif : CONTROLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTI

Commune CHALAUX

Mesures de terrain

Limites de qualité

Références de qualité

Résultats
inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de I'eau | 16,7 °C | | | | 2500 |
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 6,2 unité pH | | | 650 | 900 |
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre 0,50 ma(CI2)/L ‘ ‘ ’ I '

Chiore total 0,54 mg(CI2)/L

Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : D1B Code SISE de I'analyse : 00082369

Référence laboratoire : LSE2306-36058

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (gqualitatif) 4}
Couleur (qualitatif) 0
Odeur (qualitatif) 0
Saveur (qualitatif) 0
Turbidité néphélométrique NFU 0,15 NFU 2,00

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contréle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).

ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Niévre

11, rue Pierre Emile Gaspard - Case 49 — 58019 Nevers CEDEX
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Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

PLV : 00080308 page:2

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de mesure du pH

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH
MINERALISATION
Conductivité a 25°C
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia cali /100ml - MF

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contréle sanitaire doivent &tre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réceptiol

Résultats

20,3 °C

6,28 unité pH

62 uS/cm

<0,05 mg/L

<1 n/mL
<1 n/mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL

ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Temitoriale Santé¢ Environnement de la Niévre

Limites de qualité

inférieure  supérieure

Références de qualité
inférieure  supérieure
| | |
| 6s0 | 900 |
| 20000 | 110000 |
| | om0 |

0

n (art D 1321-104 du Code de 1a Santé publique).
11, rue Pierre Emile Gaspard — Case 49 — 58019 Nevers CEDEX



RévUaLioy
PUBLIQUE 2

FRANCAISE
o » ;_. e atee
Poven e

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de la Niévre

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00080308)

Le PH est inférieur & la référence réglementaire de 6.5 unité pH. Il f avorise la dissolution des métaux des
canalisations et des robinets. L es autres paramétres mesurés répondent aux normes de potabilité, excep té la

conductivité.

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contréle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans les 2
ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Unité Territoriale Santé Environnement de la Nidvre

P/ Le Préfet,
La responsable de 'unité territoriale
samc’-envimnncjﬂ de la Niévre

Carolyne GOIN

jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publigue).
11, rue Pierre Emile Gaspard — Case 49 ~ 58019 Nevers CEDEX






