
GT
RÉPUEUQUE
rRANçAr$s
Iîèîrtt
F-gelitê
l:raÈcçâiti

Délégation territoriale de la Marne

Service santé-environnement

Couniel:ARS-GRANDEST-DTs 1 -SE@ars.sante.f

Téléphone : 03.26.66.49.08
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CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Code de la santé publique - Titre ll : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

SIAEP DE OUTINES CHATILLON SUR BROU

Commune de : DROSNAY

Prélèvement et mesures de terrain du 1510312024 à 10h35 pour I'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L'AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : SIAEP OUTINES CHATILLON SUR BR (UNITE DE DISTRIBUTION )
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et tocatisation du point de surveittance B[$ÎilÊ" 
DlsrRlBUTloN - 11 RUE PRÉ SEIGNEUR MITIGEUR

Code point de surveillance : 0000000830 Code installation : 000837 Type d'analyse : D1+

Code Sise analyse : 00154190 Référence laboratoire : H-Ç524.2193.1 Numéro de prélèvement : 05100136408

Conclusion sanitaire:
Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. La teneur en ammonium
est supérieure aux références de qualité. Une vérification des installations est nécessaire.

(PLV-051 00136408 - page : 1 )

Châlons-en-champagne, le 19 mars 2Q24

Pour la Directrice de la Délégation Territoriale
de la Marne,

La Tschnicienne ganitaire cl
de Sécurité Sanitaire,

Léa GRAINCOURT

Les résulfals détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

INFORMATION DU PUBLIC: les analvses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 iours après réception (arÎ.D.1321:104 du CSP)
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