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Liberté = Bgalité = Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU CANTAL PREFET DU CANTAL
Péle de prévention et de gestion des risques sanitaires
Type Code Nom Prélevé le : jeudi 07 mars 2024 a 11h04
Prélévement 00118728 Type visite : P1
Unité de gestion 0263 COMMUNE DE LORCIERES
Installation TTP 003994 TTP L CHABANOLES
Point de surveillance P 0000006003 C.E.DE CHABANOLES
Commune LORCIERES
M r rrain
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0
Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET
Odeur (qualitatif) 0
Saveur (qualitatif) 0
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de I'eau | 7.8 °C | | [ | 2500
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 6,7 unité pH | | | 650 [ 900
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chilore libre <0,05 mg(CI2)/L ‘ l } ‘
Chlore total <0,05 mg(CI2)/L
Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : TERANA CANTAL 1501
Type de l'analyse : P1 Code SISE de l'analyse : 00118689 Référence laboratoire : 24030105244001
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Coloration <5 mg(Pt)/L 15,00
Turbidité néphélométrique NFU <0,3 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 6,2 unité pH 6,50 9,00
Titre alcalimétrique 0,1 °f
Titre alcalimétrique complet 1,29
Titre hydrotimétrique 0,8 °f
MINERALISATION
Chlorures 1,8 mg/L 250,00
Conductivité a 25°C 36 pS/icm 200,00 1100,00
Sulfates 2,6 mg/L 250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organique total 0.59 mg(C)L | | 2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,01 mg/L 0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3 0,01 mg/L 1,00
Nitrates (en NO3) 0,63 mgl/L 50,00
Nitrites (en NO2) <0,01 mg/L 0,50
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h 43 nimL |
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 nimL
Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/(100mL) 0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0
Entérocoques /100mI-MS <1 n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
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Eau de qualité sanitaire satisfaisante. Cependant, maintien de I'interdiction de consommer I'eau (arrété munic ipal en date du 13/06/2023).
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