
L Equipements:

1.7 Poste de relèvement:

Êtat de l'ouvr

Cornmentaires

7.2 Décanteur-digesteur :

Boues en surface

chapeau boues

Dégazage dans zone décantation
Etat de l'

Hauteur d'eau du digesteur (m)

: Hauteur de boues dt-,r dieesteur (m

Date de la dernière vidan

Volume de boues (m

Commentaires

colrgç!
Une pompe et I'ensemble des barres de 

,

.. guldaggs ont été remptacées semajne 10, 
,

Non

Non

2,5

1"3 Système de bâchées :

Non

Correct

4,4

a7 03120 ,24

15

4,66

Vidange de I'ouvrage semaine 
l

précedant la visite 
,

Volume vidangé (m')

Taux de remplissage du L7,98

Fonctionnement chasse

Etat de tj.ouvrage
Commentaires

Satisfaisa nt

Compteur remplacé en fin d'année 2023
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i

Fonctionnement
pompe Satisfa isa nt

DECANTEUR DIGESTEUR

Odeur

Oui

Correct


